
Gesetz/Verordnung: EnWG §23c (3)6     
Hinweis: Soweit es sich um Einspeisungen mit 1/4-h-Lastgangmessung handelt, sind deren 
Zeitreihen enthalten. Alle anderen Anlagen wurden über die Zeitreihen von Musteranlagen 
mit 1/4-h-Lastgangmessung nachgebildet, d. h. die Arbeitsmengen 
über diese Referenzzeitreihen ausgerollt. 

Jahresarbeit:                      2.595.111 kWh
Zeitpunkt der Höchstlast:   Sonntag, 29. Mai 2022 13:15 Uhr  
Höchstlast: 1.572 kW 
Zeitraum:                            Kalenderjahr 2022

Stadtwerke Lauterbach GmbH
Hinter dem Spittel 15
36341 Lauterbach (Hessen)

Lauterbach, den 31.03.2023                                           

Netzbetreiber: 10001588
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Zeit in 1/4 h

Lastverlauf Einspeiselastgang NSP [ § 23c Abs.3 Nr. 6  EnWG ]  - Jahr 2022


