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Schritt 1. Baustromversorgung (falls erforderlich)

Eine Versorgung mit Baustrom erfolgt tGiber einen Baustromverteiler, wie nachfolgend beispielhaft
abgebildet. Dieser muss durch eine von lhnen beauftragte Elektrofachfirma bei uns mit einem
»inbetriebsetzungsauftrag” beantragt und nach VDE-Bestimmungen Uberprift werden. Er
muss den aktuellen Normen entsprechen. Die Kabellange zwischen Baustromverteiler und
unserem Ubergabepunkt (Kabelverteilerschrank) soll mdglichst kurz sein und darf 30 m nicht
Uberschreiten. Der Baustromanschluss wird nach Beendigung der Bauarbeiten, spatestens nach
einem Jahr ab dem Zeitpunkt der Erstellung entfernt. Eine Stromversorgung von Wohnungen
oder Betrieben Uber einen Baustellenverteiler ist nicht zulassig.

Die Kosten fur die Inbetriebnahme des Baustromverteilers durch die Stadtwerke Lauterbach
GmbH belaufen sich derzeit auf 138,75€ (netto).

Schritt 2. Beantragung

Im Formblatt ,,Antrag zum Anschluss an das Niederspannungsnetz“ bendétigen wir von
ihnen einige Informationen wie z.B.:

Welches Flurstiick soll bebaut werden

Wie viele Wohneinheiten sind geplant

Werden Erzeugungsanlagen (Photovoltaik, Blockheizkraftwerk) oder Speicher errichtet
Lageplane, mit vollstandiger Darstellung von Grundstlicksgrenzen und Gebauden
Keller- oder Erdgeschossgrundriss, mit Kennzeichnung der gewlnschten
Hauseinflhrung

e Eigentumsnachweis der Grundstiicksflache

e Ungefahrer Terminwunsch der Errichtung des Hausanschlusses

Anhand dieser Daten kdnnen wir den technisch nachstmdglichen und fir sie kostengiinstigsten
Anschlusspunkt ermitteln, bendétigtes Material bestimmen und evtl. einen Vororttermin
vereinbaren.
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Schritt 3. Genehmigung

Nach der Prifung ihres Antrages bekommen Sie die ,,Genehmigung Strom-Hausanschluss*
ausgehandigt, inkl. aller Unterlagen, die Sie bendtigen:

1. Das Formular ,,Auftrag zur Herstellung eines Strom-Netz-Hausanschlusses*

e Beinhaltet die voraussichtlichen Kosten und muss unterschrieben an die
Stadtwerke Lauterbach GmbH zuriickgesendet werden. Erst dann kénnen
Material bestellt und geliefert oder Arbeiten ausgefuhrt werden
(Vertragsbeginn).

2. Plan Uber den Trassenverlauf im privaten- und 6ffentlichen Bereich
3. Das Formular ,,Antrag auf Tiefbau im 6ffentlichen Bereich“

e Hingegen des Tiefbaus im privaten Bereich, der nach den Vorgaben der
Stadtwerke Lauterbach GmbH und unter Beachtung der Vorschriften durch
~Jedermann® durchgefiihrt werden kann, muss vor Baubeginn im 6ffentlichen
Bereich, eine schriftiche Genehmigung durch das Bauamt der Stadt Lauterbach
eingeholt und bei den Stadtwerken Lauterbach GmbH vorgelegt werden.

e Falls der Tiefbau, der nicht in ,Hausanschlusspauschale-Strom® vorhanden ist,
durch die SWL durchgefihrt werden soll, entfallt dieser Antrag.

4. Die jeweils gultige Version der ,,Niederspannungsanschlussverordnung“ (NAV), der
»erganzenden NAV“ der Stadtwerke Lauterbach GmbH, und der ,,Technischen
Anschlussbedingungen (TAB)

Der Bauherr / Architekt hat sich rechtzeitig zum Baubeginn mit dem Netzmeister der
Stadtwerke Lauterbach GmbH, Hinter dem Spittel 15, Telefon 06641/9128-160, in
Verbindung zu setzen.

Schritt 4. Das Fundament / Die Hauseinfuhrung

Bei Neubauten ist ein Fundamenterder vorgeschrieben. Dieser darf nur von oder unter Aufsicht
einer Elektrofachkraft oder Blitzschutzfachkraft verlegt werden. Die Installation muss zwischen
Elektroinstallateur und dem Bauunternehmer rechtzeitig vor Beginn der Fundamentarbeiten
abgestimmt werden. Bei weilter oder schwarzer Wanne ist zusatzlich zum Fundamenterder ein
im Erdreich um die Bodenplatte verlegter Ringerder erforderlich. Die Anschlussfahne des
Fundamenterders und ggf. Ringerders ist in das Haus einzufiihren und mit der
Haupterdungsschiene zu verbinden. Die Haupterdungsschiene sollte in der Nahe des
Hausanschlusskastens sitzen.

Schon zu Baubeginn kann die von uns bereitgestellte Hauseinfiihrung, die in der
,=Hausanschlusspauschale-Strom* enthalten ist, in die Kellerwand mit eingemauert oder in die
Bodenplatte eingegossen werden um Kosten fir eine spatere Kernbohrung zu vermeiden. Falls
eine Mehrsparten-Einfihrung verbaut werden soll, kann diese Gber uns bezogen werden (Preis
auf Anfrage).

Die Standard-Leerrohrfarben der Stadtwerke Lauterbach sind:

Strom — rot (oder ggf. schwarz)
Wasser — blau
Datenleitung / Glasfaserleerrohr — schwarz

Die Farben fiir die Leerrohre sind einzuhalten. Bei der Verlegung von Leerrohren ist auf
eine moglichst gerade Verlegung mit ggf. groBen Kurvenradien zu achten.

Fremdmaterialien bei der Hauseinfiihrung dirfen nur in enger Absprache mit den Stadtwerken
Lauterbach GmbH verwendet werden. Fir verbautes Fremdmaterial Ubernehmen wir keine
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Gewahrleistung (z.B. der Dichtigkeit, etc.). Eine Einfilhrung des Hausanschlusskabels durch
eine nicht abgesprochene Hauseinfiihrung wird ggf. verweigert.

Schritt 5. Tiefbauarbeiten

1. Privater Bereich

Bei Einzelverlegung ist der Kabelgraben so herzustellen, dass das verlegte Kabel zur
endgiiltigen Oberfliche eine Uberdeckung von 60 cm hat. Dies bedeutet: Den
Kabelgraben 30 cm breit und 70 cm tief ausheben, die Grabensole mit 10 cm Sand eben
abdecken und standfest verdichten, dann erfolgt die Kabelverlegung durch die SWL,
weitere 10 cm Sand werden Uber dem Kabel eingebracht und mit Kabelschutzhauben
abgedeckt, bevor anschlielend 30 cm mit Erde oder Basaltgemisch 0/32 (keinen
Bauschutt) verfullt und verdichtet werden mussen. Auf dieser Lage wird das
Trassenwarnband verlegt. Die restlichen 20 cm kénnen sie ihrer geplanten Oberflache
anpassen. Das bendétigte Kabel, die Kabelschutzhauben und das Trassenwarnband sind
in der ,Hausanschlusspauschale-Strom“ bis 15 Meter Lange enthalten. Eventuelle
Mehrlange wird in einer Meterpauschale berechnet.

Im Bereich der Hausanschlussleitung diirfen keine Baume und Straucher
gepflanzt werden. Die Uberbauung eines Versorgungskabels ist nicht zuldssig.

Eine Mitverlegung von Gas, Wasser und/oder Telekomunikation ist grundsatzlich maglich,
sollte aber vor Ort besprochen werden. Hierflr ist nach Absprache ein grolerer
Kabelgraben vorzuhalten. Der Kabelgraben ist so zu gestalten, das der Biegeradius des
Hausanschlusskabels nicht unterschritten wird.

2. Offentlicher Bereich

- Die hier bendtigten Grabenmalle und Gegebenheiten werden von uns mit der
zugelassenen Tiefbaufirma abgestimmt.

- Offentliche Anlagen und Einrichtungen sind wahrend der Bauarbeiten gegen
Beschadigungen zu schitzen. Unmittelbar vor den Tiefbauarbeiten ist vom
ausfiihrenden Unternehmen die Lage von unterirdischen Gas-, Wasser-, Strom-,
Telefon- und sonstigen Versorgungsleitungen bei den zustandigen Behérden,
Dienststellen und Energieversorgungsunternehmen zu erfragen (Planauskiinfte).
Hierbei ist die Kabelschutzanweisung der Stadtwerke Lauterbach GmbH zu
beachten.

- Bei Beginn der Arbeiten hat der ausflhrende Unternehmer vorschriftsmaRige
Warnzeichen aufzustellen. Bei eintretender Dunkelheit und wahrend der Nachtzeit
ist die Baustelle unter Beachtung der Stra3enverkehrsordnung zu beleuchten und
entsprechend abzusichern.

- Fur alle etwaigen Unfalle und sonstige Schaden, die durch den Aufbruch der
Stralle bzw. Gehwege oder durch die Herstellung des Anschlusses entstehen
sollten, haftet der Bauherr bzw. der Antragsteller.

- Die Genehmigung zum Anschluss erstreckt sich nur auf die im Grundstlick des
Antragstellers und im stadtischen StralRengelande zur Ausflihrung vorgesehenen
und im Antrag dargestellten Kabel, jedoch nicht fur Kabel und Leitungen anderer
Gewerke. Hier sind ggf. weitere Genehmigungen erforderlich.

- Wenn zur Herstellung des Anschlusses eine Privat-, Kreis-, Landes- oder
Bundesstrallengeldnde aufgegraben werden muss, ist eine besondere
Genehmigung durch den in Frage kommenden Eigentumer bzw. die zustandige
Behorde erforderlich.
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- Die Oberflache der Aufbruchstelle ist wieder in den friheren Zustand zu versetzen.
Die Verflllung des Kabelgrabens sowie die Wiederherstellung des
Stralienoberbaues (Gewahrleistung 5 Jahre) hat folgendermalen zu erfolgen:

e StraBen und Flachen der Stadt: Nach Angabe des Bauamtes der Stadt
Lauterbach

e Kreis-, Landes- und Bundestrassen: Nach Angabe Hessen Mobil
Schotten bzw. StralRenmeisterei Lauterbach.

Die Bauausfiihrung hat nach den genehmigten Pldanen zu erfolgen.
Sollte die Bauausfilhrung aus technischen oder anderen Griinden von den
genehmigten Planen abweichen, so sind die Stadtwerke Lauterbach GmbH sowie alle
anderen nétigen Stellen davon unverziiglich in Kenntnis zu setzen.

Schritt 6. Der Hausanschluss

Voraussetzung zur Ausflihrung des Hausanschlusses ist ein geeigneter Bereich flir den
Hausanschlusskasten. Dieser kann nach Abstimmung mit den Stadtwerken Lauterbach GmbH
ein Hausanschlussraum, eine Hausanschlusswand oder -nische, ein Bereich fir den
AuBenwandeinbau oder eine Anschlusssaule sein. Mit Anfrage und nur durch Vorgabe von den
Stadtwerken Lauterbach GmbH kann auch eine andere Art des Hausanschlusses erfolgen. Der
Hausanschlusskasten muss in oder an einem Raum installiert werden der an eine Aulenwand
des Gebaudes grenzt. Der Platz des Hausanschlusskastens sollte auf dem technisch und
wirtschaftlich sinnvollsten Punkt in Richtung vorgegebenem Netzanschlusspunkt liegen. Der
Hausanschlusskasten kann nur auf nicht brennbaren Baustoffen installiert werden, die den
Hausanschlusskasten und das Hausanschlusskabel allseitig 15cm Uberragen (Gemauerte Wand,
Beton, 2cm Fiber-Silikatplatte, etc.) jedoch nicht auf Holz oder anderen entflammbaren
Unterlagen. Der Hausanschlusskasten muss an der jeweiligen Wand mit Hilfe von Dibeln und
Schrauben angebracht werden kénnen. Um den Hausanschlusskasten ist ein Bedien- und
Arbeitsbereich vorzuhalten. Dieser betragt links und rechts vom Hausanschlusskasten 0,30 m.
Der Raum vor dem Hausanschlusskasten ist auf einer Lange von 1,20 m freizuhalten. Die
Raumhoéhe muss mindestens 2,00 m betragen. Der Hausanschlusskasten wird in einer
Mindesthohe von 0,30 m Uber dem fertigen Fullboden installiert. Ab 6 Wohneinheiten ist nach
DIN 18012 ein Hausanschlussraum vorgeschrieben. Dieser muss mind. 2,00 m lang und 2,10 m
(freie Durchgangshdhe unter Kanalen und Leitungen nicht kleiner als 2,00 m) hoch sein. Bei
einseitiger Wandbelegung muss der Raum eine Mindestbreite von 1,50 m, bei zweiseitiger
Wandbelegung eine Mindestbreite von 1,80 m haben. Hausanschlussrdume dirfen keine
Durchgangs- oder Lagerraume sein.

Die Lage des Hausanschlusskasten und des Hausanschlusskabels sind bei einem Vororttermin
zusammen mit den Stadtwerken Lauterbach GmbH abzuklaren und festzulegen.

Die Montage des Hausanschlusskasten und des Hausanschlusskabels erfolgt nach vorheriger
Absprache durch die Monteure der Stadtwerke Lauterbach GmbH.

Die von lhnen beauftragte Elektroinstallation im Haus durch ein eingetragenes
Elektroinstallationsunternehmen muss unter Beriicksichtigung der aktuellen DIN-VDE-
Normen, der NAV, der erganzenden NAV, der TAB und der ,,Aligemeinen TAB-Hinweise fiir
Installateure im Bereich des Versorgungsgebietes der Stadtwerke Lauterbach GmbH“
erfolgen. lhr Elektroinstallationsunternehmen ist verpflichtet, die SchutzmafRnahmen
gegen elektrischen Schlag mittels Messung zu iiberpriifen. Achten Sie darauf, dass lhnen
ein Protokoll dieser Messung ausgehandigt wird.

Nachdem die Kosten fir den installierten Hausanschluss beglichen sind und ein glltiger
Inbetriebsetzungsauftrag des beauftragten Elektroinstallationsunternehmens vorliegt, wird von
den Stadtwerken Lauterbach GmbH nach Absprache die Messeinrichtung installiert.

Stand: August 2026 Seite 4



Die Kosten fiir einen Standardhausanschluss richten sich nach Ziffer 1.1 Anlage 1 der
Erganzenden Bedingungen zur Strom-Niederspannungsanschlussverordnung StromNAYV. Fur
die Verbindung des Verteilungsnetzes mit der Kundenanlage, beginnend an der Abzweigstelle
des Niederspannungsnetzes und endend an den Anschlussklemmen der
Hausanschlusssicherungen, in Form eines Standard-Hausanschlusses 30 kW, bestehend
aus:

1x Hausanschlusskasten

3x 50A Hausanschlusssicherung

Erdkabel bis 15 m Lange, liefern und verlegen

Hauseinflhrung bis 3 m fir Wand oder Bodenplatte inkl. Leerrohrverlangerung liefern,

sind dies derzeit 1800,00 € (netto).

Die Tiefbaukosten sind in der Pauschale nicht enthalten.

Fir Hausanschlisse, die nach Art, Dimension und Lage von Ublichen Hausanschllissen
wesentlich abweichen (z.B. Uber 15 m Lange) oder die au’erhalb der bebauten Ortslage
errichtet werden, treten an die Stelle der vorstehenden Betrage die nach Aufwand ermittelten
Kosten. Ein Angebot hierliber erstellen wir Ihnen gerne. Leistungsanforderungen die 30 kW
Ubersteigen sind dariber hinaus baukostenzuschusspflichtig.

Kontaktdaten
Strom Stadtwerke Lauterbach GmbH | Netz-Meister 06641 / 9128-160
Wasser Stadtwerke Lauterbach GmbH | Netz-Meister 06641 /9128-210
Abwasser Stadt Lauterbach Bauamt 06641 / 184-144
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